
令和6年9月24日　公告

「中浜下水処理場第３ポンプ棟No.1,5,6雨水ポンプ外設備工事（その１－１）」

設計図書の一部に記載漏れがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

図面　第19号 別紙⑤ 別紙⑥

訂正箇所 誤 正

図面　第 16号 別紙① 別紙②

図面　第17号 別紙③ 別紙④



iUD230096
テキストボックス
別紙①　図面　第１６号【誤】

iUD230096
長方形



iUD230096
テキストボックス
第３ポンプ棟内既設開口【既設】

iUD230096
テキストボックス
開口サイズ1200mm×600mm

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
長方形

iUD230096
テキストボックス
別紙②　図面　第１６号【正】



iUD230096
テキストボックス
別紙③　図面　第１７号【誤】

iUD230096
長方形



iUD230096
テキストボックス
別紙④　図面　第１7号【正】

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
テキストボックス
開口サイズ1000mm×700mm

iUD230096
テキストボックス
吐出し井仮設止水板施工用開口【既設】

iUD230096
線

iUD230096
長方形

iUD230096
長方形

iUD230096
長方形



iUD230096
長方形

iUD230096
テキストボックス
別紙⑤　図面　第１9号【誤】



iUD230096
テキストボックス
別紙⑥　図面　第１9号【正】

iUD230096
線

iUD230096
テキストボックス
開口サイズ990mm×990mm

iUD230096
テキストボックス
高速ろ過池仮設止水板施工用開口【既設】

iUD230096
線

iUD230096
長方形

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線

iUD230096
線


