
令和６年12月10日公告

庭窪浄水場１・２系排泥ポンプ設備改良その他工事

設計図書の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表
訂正箇所

工事仕様書　P13
第２章　設計及び製作

第３節　応急給水ポンプ設備
第17条

３　吐出し量：0.35m3/h以上 ３　吐出し量：0.35m3/min以上

誤 正






