
令和７年１月６日　公告

「住之江下水処理場返送汚泥ポンプ外設備工事」

設計図書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

特記仕様書
添付図面

「仮設盤単線結線図」
添付無し 「仮設盤単線結線図」を添付

訂正箇所 誤 正

特記仕様書
第６章　第33条
２(1)形式

着脱式水中モータポンプ 水中モータポンプ

特記仕様書
第６章　第39条
２(4)特記事項イ

仮設返送汚泥ポンプは、現場および遠方から操作できるものとし、
故障発生時には、仮設ポンプ現場操作盤に警報を発報し、

遠方に一括故障で出力する。

仮設返送汚泥ポンプは、現場から操作できるものとし、
故障発生時には、仮設ポンプ現場操作盤に警報を発報し、

遠方に一括故障で出力する。

特記仕様書
第６章　第39条
３(3)特記事項イ

仮設余剰汚泥ポンプは、現場および遠方から操作できるものとし、
故障発生時には、仮設ポンプ現場操作盤に警報を発報し、

遠方に一括故障で出力する。

仮設余剰汚泥ポンプは、現場から操作できるものとし、
故障発生時には、仮設ポンプ現場操作盤に警報を発報し、

遠方に一括故障で出力する。



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 








