
令和６年５月 13 日 公告分 

「磯路小学校東校舎棟増築その他工事－２」 

 

○設計図書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。 

修正箇所 誤 正 

図面番号 517 

図面名称：杭伏図 
図面のとおり 図面のとおり 

図面番号 520 

図面名称：２階 床伏図（見下げ） 
図面のとおり 図面のとおり 

図面番号 536 

図面名称：地中梁リスト 
図面のとおり 図面のとおり 

図面番号 539 

図面名称：大梁リスト（１） 
図面のとおり 図面のとおり 

図面番号 544 

図面名称：小梁・床版・壁リスト 
図面のとおり 図面のとおり 

図面番号 563 

図面名称：雑配筋図（１） 
図面のとおり 図面のとおり 

図面番号 566 

図面名称：２階屋上鉄骨詳細図 
図面のとおり 図面のとおり 

 

 

 



○数量内訳書に誤りがありました。再度ご確認ください。 

修正箇所 誤 正 

数量内訳書 298 

プール槽水張り試験 
数量内訳書のとおり 数量内訳書のとおり 
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図面番号図面名称 通し番号

工事名称
図面サイズ：Ａ１

契約用図面番号

公共建築課（企画設計グループ）

大阪市都市整備局　企画部
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F1A

註）特記なき限り下記による

・杭の高止まりが生じないように注意する。

・杭長は試験杭により再確認して決定する。

・　 印は試験杭（先行杭）を示し、杭長は本杭と同様とする。

・杭天端は下記表による。

・杭の高止まりが生じないように注意する。

・杭長は試験杭により再確認して決定する。

・　　はボ－リング位置を示す。

・　 印は試験杭（先行杭）を示し、杭長は本杭と同様とする。

・杭天端は下記表による。

記号

Ｆ２

Ｆ１C

Ｆ１B

( mm )

杭　径

上杭:

中杭:

中杭:

下杭:

SC杭  φ1000 (SKK490 t=19.0 105N)　 

PRC杭 φ1000 (Ⅳ種105N)

PHC杭 φ1000 (Ｃ種105N)

上杭:

中杭:

中杭:

下杭:

SC杭  φ1000 (SKK490 t=19.0 105N)　 

PRC杭 φ1000 (Ⅳ種105N)

PHC杭 φ1000 (Ｃ種105N)

節杭  φ1000-800-1000(Ｃ種123N)

上杭:

中杭:

中杭:

下杭:

SC杭  φ1000 (SKK490 t=19.0 105N)　 

PRC杭 φ1000 (Ⅳ種105N)

PHC杭 φ1000 (Ｃ種105N)

節杭  φ1000-800-1000(Ｃ種123N)

節杭  φ1000-800-1000(Ｃ種123N)

上杭:

中杭:

中杭:

下杭:

SC杭  φ500 (SKK490 t=14.0 105N)　 

PRC杭 φ500 (Ⅲ種105N)

PHC杭 φ500 (Ｃ種105N)

上杭:

中杭:

中杭:

下杭:

SC杭  φ1000 (SKK490 t=19.0 105N)　 

PRC杭 φ1000 (Ⅳ種105N)

PHC杭 φ1000 (Ｃ種105N)

節杭  φ1000-800-1000(Ｃ種123N)
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杭リスト

No.3

・　　はボ－リング位置を示す。

ボ－リング

No.1
ボ－リング ボ－リング

No.2

撤去建物
撤去部分は地盤改良のこと。
（セメント系固化材50kg/m3）

撤去部分は地盤改良のこと。
（セメント系固化材50kg/m3）

撤去建物を示す。
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・杭　種：上杭  ＳＣ杭   φ1000 (SKK490 t=19.0 105N)　　 

中杭　ＰＲＣ杭 φ1000 (Ⅳ種105N)+ＰＨＣ杭 φ1000 (Ｃ種105N)

上杭  ＳＣ杭   φ 500 (SKK490 t=14.0 105N)　

下杭　節杭  1000-800-1000φ(Ｃ種123N)

中杭　ＰＲＣ杭 φ 500 (Ⅲ種105N)+ＰＨＣ杭 φ 500 (Ｃ種105N)

・ 継　手： 機械式継手（ トリプルプレート継手　）

下杭　節杭  500-400-500φ(Ｃ種105N)

　㈱ジャパンパイル・ホクコンマテリアル等

Hyper－ＭＥＧＡ工法　[膨張型]　(同等品）

・杭工法：プレボーリング拡大根固め工法（国土交通大臣認定工法）　　　　　
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註）特記なき限り下記による

柱芯
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・基礎レベルは、SGL-2.70mを基礎底とする。

印は、SGL-3.70mを基礎底とする。

・設計GLはOP+2.40m（＝KBM+0.23m）とする。

・柱芯＝杭芯とする。

　　ただし、施工時に再度施工偏心の検討を行い、基礎梁等の補強の必要の

　　有無の確認を行なうこと。

・杭の施工時偏芯の許容値は100mm以下とする。

磯路小学校東校舎棟増築その他工事－２
令和５年度

修正前

入札S5085

i5725136
多角形

i5725136
長方形
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F1A

註）特記なき限り下記による

・杭の高止まりが生じないように注意する。

・杭長は試験杭により再確認して決定する。

・　 印は試験杭（先行杭）を示し、杭長は本杭と同様とする。

・杭天端は下記表による。

・杭の高止まりが生じないように注意する。

・杭長は試験杭により再確認して決定する。

・　　はボ－リング位置を示す。

・　 印は試験杭（先行杭）を示し、杭長は本杭と同様とする。

・杭天端は下記表による。

記号

Ｆ２

Ｆ１C

Ｆ１B

( mm )

杭　径

上杭:

中杭:

中杭:

下杭:

SC杭  φ1000 (SKK490 t=19.0 105N)　 

PRC杭 φ1000 (Ⅳ種105N)

PHC杭 φ1000 (Ｃ種105N)

上杭:

中杭:

中杭:

下杭:

SC杭  φ1000 (SKK490 t=19.0 105N)　 

PRC杭 φ1000 (Ⅳ種105N)

PHC杭 φ1000 (Ｃ種105N)

節杭  φ1000-800-1000(Ｃ種123N)

上杭:

中杭:

中杭:

下杭:
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杭伏図　　　1/100

杭リスト

No.3

・　　はボ－リング位置を示す。

ボ－リング

No.1
ボ－リング ボ－リング

No.2

撤去建物
撤去部分は地盤改良のこと。
（セメント系固化材50kg/m3）

撤去部分は地盤改良のこと。
（セメント系固化材50kg/m3）

撤去建物を示す。

撤
去

存
置

2,
41

0
9
0

地業底
標準基礎梁

1,
50

0
26

0

干
渉

杭
撤

去
1
,0

00

SGL=(OP+2.40m)
1FL=(OP+2.745 m)1FL=(OP+2.745 m)1FL=(OP+2.745 m)1FL=(OP+2.745 m)

F2

隣接棟

節杭  φ500-400-500(Ｃ種105N)

Ｃ
種

（
1
05

Ｎ
）

F2F1

163

163

324

・杭　種：上杭  ＳＣ杭   φ1000 (SKK490 t=19.0 105N)　　 

中杭　ＰＲＣ杭 φ1000 (Ⅳ種105N)+ＰＨＣ杭 φ1000 (Ｃ種105N)

上杭  ＳＣ杭   φ 500 (SKK490 t=14.0 105N)　

下杭　節杭  1000-800-1000φ(Ｃ種123N)

中杭　ＰＲＣ杭 φ 500 (Ⅲ種105N)+ＰＨＣ杭 φ 500 (Ｃ種105N)

・ 継　手： 機械式継手（ トリプルプレート継手　）

下杭　節杭  500-400-500φ(Ｃ種105N)

　㈱ジャパンパイル・ホクコンマテリアル等

Hyper－ＭＥＧＡ工法　[膨張型]　(同等品）

・杭工法：プレボーリング拡大根固め工法（国土交通大臣認定工法）　　　　　

柱芯柱芯 柱芯柱芯柱芯柱芯

5
5

5
5

1
0
5

8
0

1
0
5

1
0
5

註）特記なき限り下記による

柱芯

1
0
5

柱芯

1
0
5

・基礎レベルは、SGL-2.70mを基礎底とする。

印は、SGL-3.70mを基礎底とする。

・設計GLはOP+2.40m（＝KBM+0.23m）とする。

・柱芯＝杭芯とする。

　　ただし、施工時に再度施工偏心の検討を行い、基礎梁等の補強の必要の

　　有無の確認を行なうこと。

・杭の施工時偏芯の許容値は100mm以下とする。

磯路小学校東校舎棟増築その他工事－２
令和５年度

修正後
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図面サイズ：Ａ１
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特記なき限り下記による

印は、2FLからの梁天端位置を示す。

３.壁符号は、W12 とする。

印は、スラブ天端2FL-365 とする。

印は、スラブ天端2FL-565 とする。

印は、スラブ天端2FL-250 とする。

印は、スラブ天端2FL-200～250 とする。

印は、スラブ天端2FL-30～-120とする。

印は、スラブ天端2FL-30～80 とする。

２階　床伏図(見下げ）　　1/100

６.　　　印は、スラブの主筋方向を示す。

５.　　　印は、増し打ちを示す。

４.耐震スリットは、軸組図による。

２.2F梁天端は、2FL-30とする。

(　　)

１.2Fスラブ天端は、2FL-30とする。
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特記なき限り下記による

印は、2FLからの梁天端位置を示す。

３.壁符号は、W12 とする。

印は、スラブ天端2FL-365 とする。

印は、スラブ天端2FL-565 とする。

印は、スラブ天端2FL-250 とする。

印は、スラブ天端2FL-200～250 とする。

印は、スラブ天端2FL-30～-120とする。

印は、スラブ天端2FL-30～80 とする。

２階　床伏図(見下げ）　　1/100

６.　　　印は、スラブの主筋方向を示す。

５.　　　印は、増し打ちを示す。

４.耐震スリットは、軸組図による。

２.2F梁天端は、2FL-30とする。

(　　)

１.2Fスラブ天端は、2FL-30とする。
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契約用図面番号

工事名称

図面名称 通し番号 図面番号

図面サイズ：Ａ１

株式会社　都市環境設計

設
計
事
務
所

地中梁リスト

大阪市都市整備局　企画部
公共建築課（企画設計グループ）

記　　号 FG1

位　　置 全断面 全断面 全断面全断面

GL

1FL

B

750

断　 面

FG1A FG2 FG2A FG3

3
4
5

1
5
0

50
6
0

D

全断面 全断面

FG4 FG7 FG8FG5 FG6FG5A FG6A

全断面 全断面 全断面全断面 全断面

D13－＠200D13－＠200 D13－＠200D13－＠200

6/2 － D32

6/5 － D32

6/5 － D32

6/2 － D32

650 ｘ 2,150 650 ｘ 2,150 650 ｘ 2,150

5/2 － D32

6/6 － D32

6/6 － D32

ＢｘＤ

上　筋

下　筋

腹　筋

Ｓ　Ｔ

備　考

記　　号

位　　置

GL

34
5

15
0

1FL

断　 面

D13－＠200

800 ｘ 2,150

D13－＠200 D13－＠200 D13－＠200 D13－＠200

800 ｘ 2,150

6/6 － D32

6/6 － D32

4/3 － D32

650 ｘ 2,150 500 ｘ 2,150 900 ｘ 2,150

8/5 － D32

8/5 － D32

4/3 － D32

4/4 － D32

4/4 － D32

D13－＠200

800 ｘ 2,150

7/6 － D32

7/6 － D32

D13－＠200

750 ｘ 2,150

4/3 － D32

4/3 － D32

ＢｘＤ

上　筋

下　筋

腹　筋

Ｓ　Ｔ

備　考

ＢｘＤ

上　筋

下　筋

腹　筋

Ｓ　Ｔ

備　考

記　　号

位　　置

断　 面

D13－＠200

注記）巾止め筋は縦.横共Ｄ10＠1,000以下とする　
地中梁　　　リスト　　１/５０

750 ｘ 2,150 750 ｘ 2,150

5/2 － D325/3 － D32

5/3 － D32

5/3 － D32

5/3 － D32

全断面

FG9

D13－＠200

900 ｘ 2,150

8/7 － D32

8/7 － D32

全断面

8/4 － D32

8/4 － D32

D13－＠200

900 ｘ 3,150

全断面

FG9A

D13－＠200

4 - D13

全断面

450 ｘ 1,400

3 - D25

3 - D25

FCG1

D13－＠200 D13－＠200

4 - D22

4 - D22

3 - D22

3 - D22

FB3

3
4
5 3
0

1FL

大梁下端レベル350

3
1
5

1
,
9
5
0

増し打ちt=465

400

1
,
0
0
0

3
0
0

1
,
6
4
5

1
,
3
4
51
5
0

1
,
2
0
0

7
5
0

1
5
0

全断面 全断面

FB1

400 ｘ 1,000

D13－＠200

300 ｘ 600 400 ｘ 1,000

4 - D22

4 - D22

3 - D22

3 - D22

FB6FB5

300

6
0
0

400

3
4
5

1
5
0

全断面全断面

D13－＠200

4 - D13

全断面

FB4

450 ｘ 1,400

3 - D25

3 - D25

D13－＠200

4 - D13

全断面

450

450 ｘ 1,400

3 - D25

3 - D25

FCB1

350 ｘ 1,200

8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13

2 - D132 - D10

D10－＠200

12 - D13

536

FG11

D13－＠200

750 ｘ 2,150

7/7 － D32

7/7 － D32

全断面

8 - D13

7/7 － D32

7/7 － D32

全断面

FG11A

D13－＠200

750 ｘ 2,200

8 - D13

全断面

D13－＠200

FG12D

8/6 － D32

1,100 ｘ 2,150

8/4 － D32

FG13

全断面

D13－＠200

750 ｘ 2,150

7/7 － D32

7/7 － D32

FG14 FG15

全断面 全断面

4/2 － D32

4/2 － D32

4/4 － D32

4/4 － D32

D13－＠200 D13－＠200

500 ｘ 2,150500 ｘ 2,150

全断面

D13－＠200

750 ｘ 2,150

FG13A

7/5 － D32

7/5 － D32

8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13

FG12C

中 央・右 端左  部

D13－＠200

7/7 － D32

750 ｘ 2,150

7/7 － D32 7/7 － D32

7/7 － D32

750 ｘ 3,150

8 - D1312 - D13

全断面

FG12A

750 ｘ 2,150

7/7 － D32

7/7 － D32

全断面

750 ｘ 2,150

FG12B

6/4－D32

6/4－D32

8 - D13 8 - D13

D16－＠100 D16－＠100

全断面

FG12

6/4－D32

D13－＠200

6/4－D32

8 - D13

FG11C

中 央・右 端左  部

D13－＠200

1,100 ｘ 3,150 1,100 ｘ 2,150

8/6 － D32

8/6 － D32

8/6 － D32

8/6 － D32

12 - D13 8 - D13

D13－＠200

750 ｘ 2,150

FG11D

GL

3
4
5

20
0

1
,
4
0
0

3
0 軽量コンクリートt=315

増し打ちt=150

450

4 - D13 4 - D13

3
4
5

1
,
0
0
0

1
5
0 3
4
5

20
0

1
,
4
0
0

3
4
5

20
0

1
,
4
0
0

中 央

7/7 － D32

750 ｘ 2,150

8 - D13

左 端 右 端

7/5 － D32

7/5 － D32

7/7 － D32 7/7 － D32

7/7 － D32

182

182

324

磯路小学校東校舎棟増築その他工事－２
令和５年度

修正前

入札S5085

i5725136
多角形

i5725136
多角形

i5725136
多角形

i5725136
長方形



2
,
1
5
0

契約用図面番号

工事名称

図面名称 通し番号 図面番号

図面サイズ：Ａ１

株式会社　都市環境設計

設
計
事
務
所

地中梁リスト

大阪市都市整備局　企画部
公共建築課（企画設計グループ）

記　　号 FG1

位　　置 全断面 全断面 全断面全断面

GL

1FL

B

750

断　 面

FG1A FG2 FG2A FG3

3
4
5

1
5
0

50
6
0

D

全断面 全断面

FG4 FG7 FG8FG5 FG6FG5A FG6A

全断面 全断面 全断面全断面 全断面

D13－＠200D13－＠200 D13－＠200D13－＠200

6/2 － D32

6/5 － D32

6/5 － D32

6/2 － D32

650 ｘ 2,150 650 ｘ 2,150 650 ｘ 2,150

5/2 － D32

6/6 － D32

6/6 － D32

ＢｘＤ

上　筋

下　筋

腹　筋

Ｓ　Ｔ

備　考

記　　号

位　　置

GL

34
5

15
0

1FL

断　 面

D13－＠200

800 ｘ 2,150

D13－＠200 D13－＠200 D13－＠200 D13－＠200

800 ｘ 2,150

6/6 － D32

6/6 － D32

4/3 － D32

650 ｘ 2,150 500 ｘ 2,150 900 ｘ 2,150

8/5 － D32

8/5 － D32

4/3 － D32

4/4 － D32

4/4 － D32

D13－＠200

800 ｘ 2,150

7/6 － D32

7/6 － D32

D13－＠200

750 ｘ 2,150

4/3 － D32

4/3 － D32

ＢｘＤ

上　筋

下　筋

腹　筋

Ｓ　Ｔ

備　考

ＢｘＤ

上　筋

下　筋

腹　筋

Ｓ　Ｔ

備　考

記　　号

位　　置

断　 面

D13－＠200

注記）巾止め筋は縦.横共Ｄ10＠1,000以下とする　
地中梁　　　リスト　　１/５０

750 ｘ 2,150 750 ｘ 2,150

5/2 － D325/3 － D32

5/3 － D32

5/3 － D32

5/3 － D32

全断面

FG9

D13－＠200

900 ｘ 2,150

8/7 － D32

8/7 － D32

全断面

8/4 － D32

8/4 － D32

D13－＠200

900 ｘ 3,150

全断面

FG9A

D13－＠200

4 - D13

全断面

450 ｘ 1,400

3 - D25

3 - D25

FCG1

D13－＠200 D13－＠200

4 - D22

4 - D22

3 - D22

3 - D22

FB3

3
4
5 3
0

1FL

大梁下端レベル350

3
1
5

1
,
9
5
0

増し打ちt=465

400

1
,
0
0
0

3
0
0

1
,
6
4
5

1
,
3
4
51
5
0

1
,
2
0
0

7
5
0

1
5
0

全断面 全断面

FB1

400 ｘ 1,000

D13－＠200

300 ｘ 600 400 ｘ 1,000

4 - D22

4 - D22

3 - D22

3 - D22

FB6FB5

300

6
0
0

400

3
4
5

1
5
0

全断面全断面

D13－＠200

4 - D13

全断面

FB4

450 ｘ 1,400

3 - D25

3 - D25

D13－＠200

4 - D13

全断面

450

450 ｘ 1,400

3 - D25

3 - D25

FCB1

350 ｘ 1,200

8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13

2 - D132 - D10

D10－＠200

12 - D13

536

FG11

D13－＠200

750 ｘ 2,150

7/7 － D32

7/7 － D32

全断面

8 - D13

7/7 － D32

7/7 － D32

全断面

FG11A

D13－＠200

750 ｘ 2,200

8 - D13

全断面

D13－＠200

FG12D

8/6 － D32

1,100 ｘ 2,150

8/4 － D32

FG13

全断面

D13－＠200

750 ｘ 2,150

7/7 － D32

7/7 － D32

FG14 FG15

全断面 全断面

4/2 － D32

4/2 － D32

4/4 － D32

4/4 － D32

D13－＠200 D13－＠200

500 ｘ 2,150500 ｘ 2,150

全断面

D13－＠200

750 ｘ 2,150

FG13A

7/5 － D32

7/5 － D32

8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13 8 - D13

FG12C

中 央・右 端左  部

D13－＠200

7/7 － D32

750 ｘ 2,150

7/7 － D32 7/7 － D32

7/7 － D32

750 ｘ 3,150

8 - D1312 - D13

全断面

FG12A

750 ｘ 2,150

7/7 － D32

7/7 － D32

全断面

750 ｘ 2,150

FG12B

6/4－D32

6/4－D32

8 - D13 8 - D13

D16－＠100 D16－＠100

全断面

FG12

6/4－D32

D13－＠200

6/4－D32

8 - D13

FG11C

中 央・右 端左  部

D13－＠200

1,100 ｘ 3,150 1,100 ｘ 2,150

8/6 － D32

8/6 － D32

8/6 － D32

8/6 － D32

12 - D13 8 - D13

D13－＠200

750 ｘ 2,150

FG11D

GL

3
4
5

20
0

1
,
4
0
0

3
0 軽量コンクリートt=315

増し打ちt=150

450

4 - D13 4 - D13

3
4
5

1
,
0
0
0

1
5
0 3
4
5

20
0

1
,
4
0
0

3
4
5

20
0

1
,
4
0
0

中 央

7/7 － D32

750 ｘ 2,150

8 - D13

左 端 右 端

7/5 － D32

7/5 － D32

7/7 － D32 7/7 － D32

7/7 － D32

182

182

324

磯路小学校東校舎棟増築その他工事－２
令和５年度

修正後

入札S5085

i5725136
多角形

i5725136
多角形

i5725136
多角形

i5725136
長方形



350 ｘ 800

契約用図面番号

工事名称

図面名称 通し番号 図面番号

図面サイズ：Ａ１

株式会社　都市環境設計

設
計
事
務
所

大阪市都市整備局　企画部
公共建築課（企画設計グループ）

大梁リスト（１）

注記１）特記なき限り　巾止筋は Ｄ10-＠1,000
梁　　断面　リスト（1）　　１/５０

Ｇ1

全断面

Ｇ1A

全断面 全断面

Ｇ1CＧ1B

全断面

階 記　　号

位　　置

Ｓ　Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

2 － D10

4 － D25

Ｓ Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

500 ｘ 750

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

700 ｘ 750

2 - D10

Ｓ Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

2 － D10

700 ｘ 750

D13－＠150

2 － D10

7/1 － D25

7/2 － D25

700 ｘ 750

Ｓ Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

4 － D10

700 ｘ 1000

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

700 ｘ 750

Ｓ Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

800 ｘ 750 700 ｘ 1000

2 － D10

8/2 － D25

8/4 － D25

800 ｘ 750

D13-＠100D13-＠150

2 － D10 4 － D10

7/4 － D25

7/5 － D25

Ｓ　Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

２階

断　面

３階

断　面

４階

断　面

断　面

PIT階

断　面

断　面

ＰＲ階

D13-＠150 D13-＠100

D13-＠150

D13-＠100

D13-＠150

D13-＠200

450 ｘ 900

4 - D10

全断面

Ｇ３

全断面

Ｇ３ＡＧ２Ａ

全断面

Ｇ２

全断面

Ｇ２Ｂ

全断面

Ｇ４

全断面

Ｇ５ Ｇ６

全断面

Ｇ３Ｂ Ｇ７

全断面 全断面全断面

2 － D10

2 － D10

4 － D25

4 － D25

2 － D10

4 － D25

4 － D25

2 － D10

5/2 － D25

5/3 － D25

500 ｘ 750

2 － D10

700 ｘ 600

2 - D10

8/6 － D25

8/7 － D25

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

6 － D25

6/1 － D25

600 ｘ 800

2 － D10

D13－＠150

4 － D10

600 ｘ 900

2 － D10

3 － D25

350 ｘ 800

7 - D25

7 - D25

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

800 ｘ 750

2 － D10

350 ｘ 800600 ｘ 800

2 － D10

6/2 － D25

6/3 － D25

2 － D10

3 － D25

350 ｘ 800

4 － D10

600 ｘ 950

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

800 ｘ 750

2 － D10

8/3 － D25

8/4 － D25

800 ｘ 750

2 － D10

6/2 － D25

6/3 － D25

600 ｘ 800

2 － D10

350 ｘ 800

2 － D10

3 － D25

350 ｘ 800

4 － D10

600 ｘ 950

2 － D10

6 － D25

6 － D25

600 ｘ 700

2 － D10

4/2 － D25

4/2 － D25

400 ｘ 800

D13-＠150

D13-＠150

D13-＠200

D13-＠200

D13-＠100D13-＠200

D13-＠100D13-＠100

D13-＠100

D13-＠100D13-＠200

D13-＠200

6 － D10

D13-＠100

6 － D10

D13-＠100

Ｇ１Ｄ

全断面

4 － D10

700 ｘ 600

D13－＠150

4 － D10

600 ｘ 900

4 － D10

700 ｘ 1000

700 ｘ 1000

D13－＠150

7/2 － D25

7/3 － D25

600 ｘ 1,250

600 ｘ 1,250

7/1 － D25

D13-＠100

D13-＠200

6 － D25

6 － D25

7/5 － D25

7/7 － D25

7/5 － D25

4 - D25 4 - D25

4 - D25

D13-＠100 D13-＠100

600 ｘ 1,000

2 － D10

D13-＠200

2 － D10

D13-＠200

4 － D22

4 － D22

4 － D22

4 － D22

D13-＠200

4/2－D25

4 － D22

4 － D22 5 － D22

5/3 － D25

8/6 － D25

8/7 － D25

8/2 － D25

8/1 － D25

8/3 － D25

8/2 － D25

75
0

2FL2FL

3FL

4FL

2FL

3FL

4FL

38
0
3
70

3
80

37
0

7
50

3
80

3
70

75
0

3
80

3
70

75
0

3
80

37
0

7
50

800

3
80

3
70

75
0

38
0
3
70

75
0

700

700

700 800

800

700

3/2 － D25

539

5階

4/3 - D25

400 ｘ 700

D13-＠100D13-＠150

D13-＠100

2 － D10

700 ｘ 750

D13-＠100D13-＠100

400 ｘ 750

400 ｘ 700

400 ｘ 750

400 ｘ 700

400 ｘ 750

5/2 － D22

5/4 － D25

5/3 － D25

全断面

Ｇ９

2 － D10

D13-＠100

2 － D10

D13-＠100

4 － D10

5/1 － D25

5/2 － D25

600 ｘ 1000

D13-＠100

4 － D10

750 ｘ 1000

7/4 － D25

7/4 － D25

D13-＠100

4 － D10

750 ｘ 1000

7/4 － D25

7/4 － D25

750 ｘ 1000

7/4 － D25

D13-＠100

4 － D10

D13-＠100

5 － D22

500 ｘ 800

5/1 － D22

600 ｘ 800

2 － D10

2 － D10

4 － D10

D13-＠150

6 － D10

700 ｘ 1200

700 ｘ 1200

D13-＠150

500 ｘ 800

D13-＠150

600 ｘ 800

D13-＠200

D13-＠150

6 － D10

700 ｘ 1200

D13-＠200

650 ｘ 1000

5/3 － D25

5 － D22

5/2 － D22

端部 中央

Ｇ８

同左

同左

同左

7/2 － D25

7/2 － D25

7/2 － D25

7/1 － D25

7/1 － D25

7 － D25

7 － D25

7 - D25

7 - D25

7/5 － D25

D13-＠100 D13-＠150

D13-＠150D13-＠150

D13-＠150 D13-＠150

8/4 － D25

8/4 － D25

8/4 － D25

8/4 － D25

8/7 － D25 8/7 － D25

8/6 － D25 8/6 － D25

6 － D22

D13-＠100

7 - D25

7 - D25

7/4 － D25

7/4 － D25

5/2 － D25 5/2 － D25

5/2 － D25

5/2 － D25

6/5 － D25 6/5 － D25

6/3 － D25 6/3 － D25

7/1 － D25

7/1 － D25

7/1 － D25 7/1 － D25

7/1 － D25

5/3 － D25

5/3 － D25 7/1 － D25

7/1 － D25

7/1 － D25

7/2 － D25

7/2 － D25

D13-＠125

D13-＠125

5/2 － D25

5/2 － D25

7/6 － D25

D13-＠150

D13-＠150

5/1 － D25

5/1 － D25

5/1 － D25

5/2 － D25

5/2 － D25

185

185

324

ｶｯﾄｵﾌ長さはLo/4+25d

ｶｯﾄｵﾌ長さはLo/4+25d

4 － D10

5/3 － D25

3/2 － D253/2 － D25

3/2 － D25

3/2 － D253/3 － D25

3/3 － D25

3/3 － D25

3/3 － D25

磯路小学校東校舎棟増築その他工事－２
令和５年度

修正前

入札S5085

i5725136
多角形

i5725136
長方形



350 ｘ 800

契約用図面番号

工事名称

図面名称 通し番号 図面番号

図面サイズ：Ａ１

株式会社　都市環境設計

設
計
事
務
所

大阪市都市整備局　企画部
公共建築課（企画設計グループ）

大梁リスト（１）

注記１）特記なき限り　巾止筋は Ｄ10-＠1,000
梁　　断面　リスト（1）　　１/５０

Ｇ1

全断面

Ｇ1A

全断面 全断面

Ｇ1CＧ1B

全断面

階 記　　号

位　　置

Ｓ　Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

2 － D10

4 － D25

Ｓ Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

500 ｘ 750

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

700 ｘ 750

2 - D10

Ｓ Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

2 － D10

700 ｘ 750

D13－＠150

2 － D10

7/1 － D25

7/2 － D25

700 ｘ 750

Ｓ Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

4 － D10

700 ｘ 1000

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

700 ｘ 750

Ｓ Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

800 ｘ 750 700 ｘ 1000

2 － D10

8/2 － D25

8/4 － D25

800 ｘ 750

D13-＠100D13-＠150

2 － D10 4 － D10

7/4 － D25

7/5 － D25

Ｓ　Ｔ

腹　筋

下　筋

上　筋

ＢｘＤ

２階

断　面

３階

断　面

４階

断　面

断　面

PIT階

断　面

断　面

ＰＲ階

D13-＠150 D13-＠100

D13-＠150

D13-＠100

D13-＠150

D13-＠200

450 ｘ 900

4 - D10

全断面

Ｇ３

全断面

Ｇ３ＡＧ２Ａ

全断面

Ｇ２

全断面

Ｇ２Ｂ

全断面

Ｇ４

全断面

Ｇ５ Ｇ６

全断面

Ｇ３Ｂ Ｇ７

全断面 全断面全断面

2 － D10

2 － D10

4 － D25

4 － D25

2 － D10

4 － D25

4 － D25

2 － D10

5/2 － D25

5/3 － D25

500 ｘ 750

2 － D10

700 ｘ 600

2 - D10

8/6 － D25

8/7 － D25

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

6 － D25

6/1 － D25

600 ｘ 800

2 － D10

D13－＠150

4 － D10

600 ｘ 900

2 － D10

3 － D25

350 ｘ 800

7 - D25

7 - D25

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

800 ｘ 750

2 － D10

350 ｘ 800600 ｘ 800

2 － D10

6/2 － D25

6/3 － D25

2 － D10

3 － D25

350 ｘ 800

4 － D10

600 ｘ 950

2 － D10

700 ｘ 750

2 － D10

800 ｘ 750

2 － D10

8/3 － D25

8/4 － D25

800 ｘ 750

2 － D10

6/2 － D25

6/3 － D25

600 ｘ 800

2 － D10

350 ｘ 800

2 － D10

3 － D25

350 ｘ 800

4 － D10

600 ｘ 950

2 － D10

6 － D25

6 － D25

600 ｘ 700

2 － D10

4/2 － D25

4/2 － D25

400 ｘ 800

D13-＠150

D13-＠150

D13-＠200

D13-＠200

D13-＠100D13-＠200

D13-＠100D13-＠100

D13-＠100

D13-＠100D13-＠200

D13-＠200

6 － D10

D13-＠100

6 － D10

D13-＠100

Ｇ１Ｄ

全断面

4 － D10

700 ｘ 600

D13－＠150

4 － D10

600 ｘ 900

4 － D10

700 ｘ 1000

700 ｘ 1000

D13－＠150

7/2 － D25

7/3 － D25

600 ｘ 1,250

600 ｘ 1,250

7/1 － D25

D13-＠100

D13-＠200

6 － D25

6 － D25

7/5 － D25

7/7 － D25

7/5 － D25

4 - D25 4 - D25

4 - D25

D13-＠100 D13-＠100

600 ｘ 1,000

2 － D10

D13-＠200

2 － D10

D13-＠200

4 － D22

4 － D22

4 － D22

4 － D22

D13-＠200

4/2－D25

4 － D22

4 － D22 5 － D22

5/3 － D25

8/6 － D25

8/7 － D25

8/2 － D25

8/1 － D25

8/3 － D25

8/2 － D25

75
0

2FL2FL

3FL

4FL

2FL

3FL

4FL

38
0
3
70

3
80

37
0

7
50

3
80

3
70

75
0

3
80

3
70

75
0

3
80

37
0

7
50

800

3
80

3
70

75
0

38
0
3
70

75
0

700

700

700 800

800

700

3/2 － D25

539

5階

4/3 - D25

400 ｘ 700

D13-＠100D13-＠150

D13-＠100

2 － D10

700 ｘ 750

D13-＠100D13-＠100

400 ｘ 750

400 ｘ 700

400 ｘ 750

400 ｘ 700

400 ｘ 750

5/2 － D22

5/4 － D25

5/3 － D25

全断面

Ｇ９

2 － D10

D13-＠100

2 － D10

D13-＠100

4 － D10

5/1 － D25

5/2 － D25

600 ｘ 1000

D13-＠100

4 － D10

750 ｘ 1000

7/4 － D25

7/4 － D25

D13-＠100

4 － D10

750 ｘ 1000

7/4 － D25

7/4 － D25

750 ｘ 1000

7/4 － D25

D13-＠100

4 － D10

D13-＠100

5 － D22

500 ｘ 800

5/1 － D22

600 ｘ 800

2 － D10

2 － D10

4 － D10

D13-＠150

6 － D10

700 ｘ 1200

700 ｘ 1200

D13-＠150

500 ｘ 800

D13-＠150

600 ｘ 800

D13-＠200

D13-＠150

6 － D10

700 ｘ 1200

D13-＠200

650 ｘ 1000

5/3 － D25

5 － D22

5/2 － D22

端部 中央

Ｇ８

同左

同左

同左

7/2 － D25

7/2 － D25

7/2 － D25

7/1 － D25

7/1 － D25

7 － D25

7 － D25

7 - D25

7 - D25

7/5 － D25

D13-＠100 D13-＠150

D13-＠150D13-＠150

D13-＠150 D13-＠150

8/4 － D25

8/4 － D25

8/4 － D25

8/4 － D25

8/7 － D25 8/7 － D25

8/6 － D25 8/6 － D25

D13-＠100

7 - D25

7 - D25

7/4 － D25

7/4 － D25

5/2 － D25 5/2 － D25

5/2 － D25

5/2 － D25

6/5 － D25 6/5 － D25

6/3 － D25 6/3 － D25

7/1 － D25

7/1 － D25

7/1 － D25 7/1 － D25

7/1 － D25

5/3 － D25

5/3 － D25 7/1 － D25

7/1 － D25

7/1 － D25

7/2 － D25

7/2 － D25

D13-＠125

D13-＠125

5/2 － D25

5/2 － D25

7/6 － D25

D13-＠150

D13-＠150

5/1 － D25

5/1 － D25

5/1 － D25

5/2 － D25

5/2 － D25

185

185

324

ｶｯﾄｵﾌ長さはLo/4+25d

ｶｯﾄｵﾌ長さはLo/4+25d

4 － D10

5/3 － D25

3/2 － D253/2 － D25

3/2 － D25

3/2 － D253/3 － D25

3/3 － D25

3/3 － D25

3/3 － D25

磯路小学校東校舎棟増築その他工事－２
令和５年度

6 － D10

修正後

入札S5085

i5725136
多角形

i5725136
長方形



契約用図面番号

工事名称

図面名称 通し番号 図面番号

図面サイズ：Ａ１

株式会社　都市環境設計

設
計
事
務
所

小梁・床版・壁リスト

大阪市都市整備局　企画部
公共建築課（企画設計グループ）

位　　置

記　　号

小梁　　　リスト　　１/５０ 　注記）巾止め筋は縦.横共Ｄ10＠1,000以下とする　

B1 B2 B4 B5B3

全　域全　域 全　域

B3A

全　域 全　域全　域 全　域

B7

全　域

B6 B11

全　域 全　域全　域

B5A

全　域

CB1 CB5

544

備　　考

腹　　筋

スターラップ

下 端 筋

上 端 筋

Ｂ ｘ Ｄ

断　面

300 ｘ 500

2 － D10

350 ｘ 650

D13 - @200

2 － D10

500 ｘ 700

2 － D10

D10 - @200

300 ｘ 500

D10 - @200

2 － D10

400 ｘ 650

6
5
0

400

D13 - @200

350

6
5
0

3 - D19

3 - D19
5
0
0

300

3/1 - D22

3 - D22

2 － D10

400 ｘ 650

6
5
0

400

D13 - @200

4 - D22

5
0
0

300

3 - D19

3 - D194/1 - D22

7
0
0

500

3 - D254 - D22 4 - D22

D10 - @200 D10 - @200 D13 - @200

2 － D10

500 ｘ 700

250

250 ｘ 600

6
0
0

7
0
0

500

3 - D25

4/1 - D25

2/2 - D19

2/2 - D19

2 － D102 － D10

D10 - @200 D10 - @200

250 ｘ 600

2 - D22

2 - D22

2 － D10

D10 - @200

250 ｘ 600

2 - D19

2 - D19

6
0
0

6
0
0

250 250

2 － D10

D10 - @200

250 ｘ 600

2 - D22

2 - D22

6
0
0

250

上　筋
150

位　置厚記　号 備　考配力筋
長辺方向

主　筋
短辺方向

下　筋

S4

S3A
下　筋

上　筋
150

上　筋

下　筋
150

上　筋

下　筋
S3

上　筋

下　筋
150

周辺部中　央両端部周辺部中　央両端部

下　筋

上　筋
150S1

床版　　リスト

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200 D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

S2

S2A
D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

180
D13 - @200D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200 D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200 D13 - @200 D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

上　筋

下　筋
150S5

下　筋

上　筋
150S6

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200 D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @250

D10 - @250

D10 - @250

D10 - @250

D10 - @250

D10 - @250

上　筋

下　筋
150

上　筋

下　筋
150

S11

S12

D10 - @200

下　筋

上　筋
150S13

S14

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

上　筋

下　筋
150

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200下　筋

上　筋
150

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

S15

D13 - @200

D13 - @150

D13 - @150

D13 - @150

D13 - @150

D13 - @150

D13 - @150

下　筋

上　筋
150

D13 - @200D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200 D13 - @200 D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200
S12A

下　筋

上　筋
150

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200
S7

位　置厚記　号 備　考配力筋
長辺方向

主　筋
短辺方向

周辺部中　央両端部周辺部中　央両端部

床版　　リスト

180-275

FS2

FS1

180

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200D13 - @200D13 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

下　筋

上　筋

D13 - @200D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200下　筋

上　筋

CS2

CS1

150
D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200上　筋

下　筋

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

上　筋

下　筋

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

上　筋

下　筋 D10 - @200 D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

D13 - @100D13 - @100上　筋

下　筋
CS12

CS11

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

D13 - @100D13 - @100上　筋

下　筋

D13 - @100

D13 - @100 D13 - @100 D13 - @100
CS13

150-200
D10 - @200 D10 - @200 D10 - @200

D13 - @150 D13 - @150 D13 - @150

D10 - @150D10 - @150D10 - @150

D10 - @150 D10 - @150 D10 - @150

150

90-120

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200D13 - @200D13 - @200

D13 - @200D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200下　筋

上　筋
FS3 300

200-250

壁　  厚

記　　号

150120100

壁　　　リスト　　１/５０ 　注記）巾止め筋は縦.横共Ｄ10＠1,000以下とする　

160 150 250200180

断　面

D10-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ

開口補強

主　筋

2 － D13

2 － D13

2 － D13

1 － D13

1 － D13

1 － D13

1 － D13

1 － D13

1 － D13

斜　筋

横　筋

縦　筋

横　筋

縦　筋 D10－@200 ｼﾝｸﾞﾙ

D10－@200 ｼﾝｸﾞﾙ

D10－@200 ｼﾝｸﾞﾙ

D10－@200 ｼﾝｸﾞﾙ

2 － D13

2 － D13

2 － D13

D13-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ

D13-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ

D13-@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D13-@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ D13－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D13－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ D13－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D13－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200 D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

上　筋

下　筋
150

上　筋

下　筋
150

D10 - @200
S16

S20

D13 - @200

上　筋

下　筋
150S20A

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

D13 - @100

350 ｘ 650

6
5
0

350

W10 W12 W15 W16 EW15 EW18 EW20 EW25

190

190

324

3 - D22

3 - D22 4/1 - D25

180 180 250

2 － D16

2 － D16

2 － D16

2 － D16

2 － D16

2 － D16

D10－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D10－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙD10・D13-@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

2 － D16

2 － D16

2 － D16

D16－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D16－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

W18 W18A W25

D10-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ D10・D13-@200 ﾀﾞﾌﾞﾙD10・D13-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ

D10・D13-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

4 － D22

4 － D22

D10  D13 - @150

D10  D13 - @150

D10  D13 - @150

D10  D13 - @150

D10  D13 - @150

D10  D13 - @150

 廊下手洗い、2階 E1通側庇

 2階 E1通側庇

 便所ピット

 EPSピット

 EVピット

 庇

 プールサイド

 廊下スロープ

 4階屋上

 2階屋上

 屋上

 プールサイド

 プールサイド

 プール

 プール

 機械室

 倉庫

 教室

 廊下

 備蓄倉庫

 多目的室・PC

 便所

4 － D16

4 － D16

磯路小学校東校舎棟増築その他工事－２
令和５年度

修正前

入札S5085

i5725136
多角形

i5725136
多角形

i5725136
長方形



下　筋

契約用図面番号

工事名称

図面名称 通し番号 図面番号

図面サイズ：Ａ１

株式会社　都市環境設計

設
計
事
務
所

小梁・床版・壁リスト

大阪市都市整備局　企画部
公共建築課（企画設計グループ）

位　　置

記　　号

小梁　　　リスト　　１/５０ 　注記）巾止め筋は縦.横共Ｄ10＠1,000以下とする　

B1 B2 B4 B5B3

全　域全　域 全　域

B3A

全　域 全　域全　域 全　域

B7

全　域

B6 B11

全　域 全　域全　域

B5A

全　域

CB1 CB5

544

備　　考

腹　　筋

スターラップ

下 端 筋

上 端 筋

Ｂ ｘ Ｄ

断　面

300 ｘ 500

2 － D10

350 ｘ 650

D13 - @200

2 － D10

500 ｘ 700

2 － D10

D10 - @200

300 ｘ 500

D10 - @200

2 － D10

400 ｘ 650

6
5
0

400

D13 - @200

350

6
5
0

3 - D19

3 - D19
5
0
0

300

3/1 - D22

3 - D22

2 － D10

400 ｘ 650

6
5
0

400

D13 - @200

4 - D22

5
0
0

300

3 - D19

3 - D194/1 - D22

7
0
0

500

3 - D254 - D22 4 - D22

D10 - @200 D10 - @200 D13 - @200

2 － D10

500 ｘ 700

250

250 ｘ 600

6
0
0

7
0
0

500

3 - D25

4/1 - D25

2/2 - D19

2/2 - D19

2 － D102 － D10

D10 - @200 D10 - @200

250 ｘ 600

2 - D22

2 - D22

2 － D10

D10 - @200

250 ｘ 600

2 - D19

2 - D19

6
0
0

6
0
0

250 250

2 － D10

D10 - @200

250 ｘ 600

2 - D22

2 - D22

6
0
0

250

上　筋
150

位　置厚記　号 備　考配力筋
長辺方向

主　筋
短辺方向

下　筋

S4

S3A
下　筋

上　筋
150

上　筋

下　筋
150

上　筋

下　筋
S3

上　筋

下　筋
150

周辺部中　央両端部周辺部中　央両端部

下　筋

上　筋
150S1

床版　　リスト

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200 D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

S2

S2A
D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

180
D13 - @200D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200 D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200 D13 - @200 D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

上　筋

下　筋
150S5

下　筋

上　筋
150S6

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200 D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @250

D10 - @250

D10 - @250

D10 - @250

D10 - @250

D10 - @250

上　筋

下　筋
150

上　筋

下　筋
150

S11

S12

D10 - @200

下　筋

上　筋
150S13

S14

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

上　筋

下　筋
150

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200下　筋

上　筋
150

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

S15

D13 - @200

D13 - @150

D13 - @150

D13 - @150

D13 - @150

D13 - @150

D13 - @150

下　筋

上　筋
150

D13 - @200D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200 D13 - @200 D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200
S12A

下　筋

上　筋
150

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200
S7

位　置厚記　号 備　考配力筋
長辺方向

主　筋
短辺方向

周辺部中　央両端部周辺部中　央両端部

床版　　リスト

180-275

FS2

FS1

180

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200D13 - @200D13 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

下　筋

上　筋

D13 - @200D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200下　筋

上　筋

CS2

CS1

150
D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200上　筋

下　筋

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

上　筋

下　筋

D10 - @200D10 - @200D10 - @200上　筋

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

D13 - @100D13 - @100上　筋

下　筋
CS12

CS11

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

D13 - @100D13 - @100上　筋

下　筋

D13 - @100

D13 - @100 D13 - @100 D13 - @100
CS13

150-200
D10 - @200 D10 - @200 D10 - @200

D13 - @150 D13 - @150 D13 - @150

D10 - @150D10 - @150D10 - @150

D10 - @150 D10 - @150 D10 - @150

150

90-120

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200D13 - @200D13 - @200

D13 - @200D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200下　筋

上　筋
FS3 300

200-250

壁　  厚

記　　号

150120100

壁　　　リスト　　１/５０ 　注記）巾止め筋は縦.横共Ｄ10＠1,000以下とする　

160 150 250200180

断　面

D10-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ

開口補強

主　筋

2 － D13

2 － D13

2 － D13

1 － D13

1 － D13

1 － D13

1 － D13

1 － D13

1 － D13

斜　筋

横　筋

縦　筋

横　筋

縦　筋 D10－@200 ｼﾝｸﾞﾙ

D10－@200 ｼﾝｸﾞﾙ

D10－@200 ｼﾝｸﾞﾙ

D10－@200 ｼﾝｸﾞﾙ

2 － D13

2 － D13

2 － D13

D13-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ

D13-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ

D13-@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D13-@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ D13－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D13－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ D13－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D13－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200 D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

上　筋

下　筋
150

上　筋

下　筋
150

D10 - @200
S16

S20

D13 - @200

上　筋

下　筋
150S20A

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D13 - @200

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200

D10 - @200D10 - @200

D10 - @200

D13 - @100

350 ｘ 650

6
5
0

350

W10 W12 W15 W16 EW15 EW18 EW20 EW25

190

190

324

3 - D22

3 - D22 4/1 - D25

180 180 250

2 － D16

2 － D16

2 － D16

2 － D16

2 － D16

2 － D16

D10－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D10－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙD10・D13-@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

2 － D16

2 － D16

2 － D16

D16－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

D16－@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ

W18 W18A W25

D10-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ D10・D13-@200 ﾀﾞﾌﾞﾙD10・D13-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ

D10・D13-@200 ﾁﾄﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾙ

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

D10  D13 - @200D10  D13 - @200D10  D13 - @200

4 － D22

4 － D22

D10  D13 - @150

D10  D13 - @150

D10  D13 - @150

D10  D13 - @150

D10  D13 - @150

D10  D13 - @150

 廊下手洗い、2階 E1通側庇

 2階 E1通側庇

 便所ピット

 EPSピット

 EVピット

 庇

 プールサイド

 廊下スロープ

 4階屋上

 2階屋上

 屋上

 プールサイド

 プールサイド

 プール

 プール

 機械室

 倉庫

 教室

 廊下

 備蓄倉庫

 多目的室・PC

 便所

4 － D16

4 － D16

磯路小学校東校舎棟増築その他工事－２
令和５年度

修正後

入札S5085

i5725136
多角形

i5725136
多角形

i5725136
長方形



D13@200

D13@200

ＣＢ立ち上がり部配筋図

165

契約用図面番号

工事名称

図面名称 通し番号 図面番号

図面サイズ：Ａ１

株式会社　都市環境設計

設
計
事
務
所

大阪市都市整備局　企画部
公共建築課（企画設計グループ）

パラペット 配筋図 1/30 1/30２階屋上目隠し壁 配筋図

▽RSL

1/30庇 配筋図

1/30廊下・教室段差部配筋図

1/30土間コンクリート　RC壁・CB壁補強

L2

t

2t
以

上

500以上

D10

D10@200 L=400

D13

1/30便所段差部配筋図

D10-@200

30
0

D13

D10

CB

15150

90

通芯

165

15150

90

通芯

2
5
0

D13

5
0
0

6
2
0

3
0

3
5

1
5

1
7
5

4
1
5

3
0

3
0

1
2
0

3
5
0

梁型

D10-@200

CS13

D10-@200

250 450

2
5
0

D13

8d以上かつ
中心線を超える

8
d

2
5d

L2

PH階　Ｄ通

32510075 500

925

梁型

Ｄ

9
0

D13

D13

D10-@150

1
2
0

160

175

15

D10・D13-@200

1
,
6
5
0

D10・D13-@200

D10・D13-@200

D10・D13-@200

D13

1/30

構造スリット 1/50

２５０ ２５０

Ｗ＝２５スリット

シ－リング材

Ｄ１０＠４００

柱面（壁面）

シ－リング材

Ｂ（内部）
Ａ（外部）

鉛直スリット

30
0

3
00

2
5

Ｄ１３＠６００（Ｌ＝６００）

但しフレ－ム内に防水立上りがある場合は、※

　梁天端より３００以下にスリットを設ける。

床面

ポリエチレン発泡体

発泡養生材

目地

水平スリット　Ａ（外部）

※外部及び防水部

3
00

2
5

30
0

但しフレ－ム内に防水立上りがある場合は、※

　梁天端より３００以下にスリットを設ける。

床面

※内部

ポリエチレン発泡体

Ｄ１３＠６００（Ｌ＝６００）
発泡養生材

目地

水平スリット　Ｂ（内部）

設
計

か
ぶ

り
厚

さ

6
0

2.スラブ下にＲＣ壁が来る場合は上端筋を通し配筋する。

　下端筋かぶり厚を40ｍｍとする

1.スラブ構造体の版厚は上表床版リストに示すが全ての床版は（各階及び階段とも、但し土間及び庇は除く）

D10-@200

ポリエチレンシートt0.15

2※土間スラブ　：設計基準強度(呼び強度）２１Ｎ/mm　、スランプ１５cm

特記事項

1
5
0

土間スラブ（１階建物外）

6
0

6
0

60
13

0
(
t)

1
30

30
(t

)
6
0

60
(t

)
13

0
13

0

45
ﾟ

▽1FL

▽1FL

40
d

40d

t/2以下の段差の場合

D10-@200

200

t/2以上の段差の場合

23
0D10-@200

200

(t
)

30
(6

0)

土間スラブ

雑配筋図（1） 563

D13-@100

D13-@100

324

209

209

CS11

D10＠200

D13

2
0
0

1,925

E1 ２階　E1通

2,175

２階　Ａ通

梁型

D13

1
5
0

D13-@100

D10-@200

CS12

D13

2
0
0

D10-@200

D10-@200

1,13575 625

Ａ

1,760

1/30廊下段部配筋図

13

5
3
5

3
0

1
5
0

〃
〃

1
3
4

1
3
4

D13@200
D13@200

D13@200
D13@200

3
0

1
5
0

35d

FL

3-D13

FL

2
41

.
7

333.3

2
91

.7

16
6.

7

3-D13

□-D10@200

10
0

1-D13

D10@200

D10@250

FL

50
S15

磯路小学校東校舎棟増築その他工事－２
令和５年度

修正前

入札S5085

i5725136
多角形

i5725136
長方形



D13@200

D13@200

ＣＢ立ち上がり部配筋図

165

契約用図面番号

工事名称

図面名称 通し番号 図面番号

図面サイズ：Ａ１

株式会社　都市環境設計

設
計
事
務
所

大阪市都市整備局　企画部
公共建築課（企画設計グループ）

パラペット 配筋図 1/30 1/30２階屋上目隠し壁 配筋図

▽RSL

1/30庇 配筋図

1/30廊下・教室段差部配筋図

1/30土間コンクリート　RC壁・CB壁補強

L2

t

2t
以

上

500以上

D10

D10@200 L=400

D13

1/30便所段差部配筋図

D10-@200

30
0

D13

D10

CB

15150

90

通芯

2
5
0

6
2
0

3
0

3
5

1
5

1
7
5

4
1
5

3
0

梁型

D10-@200

CS13

D10-@200

250 450

2
5
0

D13

8d以上かつ
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大阪市都市整備局　企画部

公共建築課（企画設計グループ）

契約用図面番号

図面サイズ：Ａ１
工事名称

通し番号図面名称 図面番号

事

計

設

務

所

株式会社　都市環境設計

5662階屋上鉄骨詳細図
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共通仮設費  共通費別紙明細 298

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾟｰﾙ槽水張り試験 別紙 00-0066
1      

式
ﾌﾟｰﾙ槽水張り試験 1回分                           

1      
式

計

ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測 別紙 00-0270
定              1      

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測 ①校舎                          
定              1      

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測 煙突                            
定              1      

式
報告書作成      ①校舎                          

1      
式

計

共通仮設費  共通費別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮上屋          6200×1450×H2000               別紙 00-0300
1      

式
仮設単管ﾊﾟｲﾌﾟ   48.6φ                          

 30.5か月　掛払い               74.4    
ｍ

仮設ｸﾗﾝﾌﾟ        30.5か月　掛払い               
88      

か所
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

 30.5か月                       1.9    
㎡

屋根鉄板小波葺き 着色亜鉛鉄板                    
木製桟木:栂30×60               9      

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      B1-1-A 歩道用舗装(一般)         

-                               8.5    
㎡

計

大阪市都市整備局企画部公共建築課（企画設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

i9750820
テキストボックス
修正前

i4153407
長方形



共通仮設費  共通費別紙明細 298

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾟｰﾙ槽水張り試験 別紙 00-0066
1      

式
ﾌﾟｰﾙ槽水張り試験 2回分                           

1      
式

計

ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測 別紙 00-0270
定              1      

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測 ①校舎                          
定              1      

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測 煙突                            
定              1      

式
報告書作成      ①校舎                          

1      
式

計

共通仮設費  共通費別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮上屋          6200×1450×H2000               別紙 00-0300
1      

式
仮設単管ﾊﾟｲﾌﾟ   48.6φ                          

 30.5か月　掛払い               74.4    
ｍ

仮設ｸﾗﾝﾌﾟ        30.5か月　掛払い               
88      

か所
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

 30.5か月                       1.9    
㎡

屋根鉄板小波葺き 着色亜鉛鉄板                    
木製桟木:栂30×60               9      

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      B1-1-A 歩道用舗装(一般)         

-                               8.5    
㎡

計

大阪市都市整備局企画部公共建築課（企画設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

i9750820
テキストボックス
修正後

i4153407
長方形
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